
滝沢市 上水道 

平成３０年度 水質検査計画 
 

 

（岩手山と新鬼越池） 

 

水質検査計画とは 

水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを保証する為に不可欠であり、水道水 

の水質管理において中核をなすものです。 

水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目、検査頻度等を定めた 

ものです。 

 

水質検査計画の内容 

１ 基本方針                ６ 水質検査項目及び検査頻度 

２ 水道事業の概要             ７ 水質検査方法 

３ 水道の原水及び水道水の状況       ８ 臨時の水質検査 

４ 水質監視体制              ９ 水質検査結果の公表 

５ 採水地点               １０ 関係者との連携 

 

滝沢市では、水道の原水および水道水の状況を踏まえて水質検査計画を策定し、これまで行っ 

てきた検査結果の公表とあわせ、水道水が安全で良質であることを、さらにご理解いただけるよ 

う公表いたします。 

 



１ 基本方針 

 

（１）水質検査は、水質基準が適用される蛇口の水（浄水）に加えて、河川水を取水している浄水

場のろ過水、浄水場の入り口（取水
しゅすい

口
こう

）及び水源（原水）で行います。 

 

（２）検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、検査計画に位置付けること

が望ましいとされている水質管理目標設定項目、及び水源の状況を確認するための項目としま

す。 

 

（３）水質基準項目の検査頻度は、これまでの検出状況、水源の状況、浄水処理方法などを考慮し

て定めます。水質基準項目については、これまでの検出状況により検査を省略できる項目であ

っても、年１回は全ての項目を検査します。 

 

（４）水質検査は、厚生労働省の登録を受けている民間の水質検査機関に、採水から検査まで一貫

して委託し、水道法で定められた方法で行います。 

 

（５）検査結果については評価の上、需要者のみなさまに公表します。 
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２ 水道事業の概要 

 

（１）滝沢市上水道の給水状況（平成２８年度） 

    ※一本木簡易水道を含みます。 

 

 区分 内容 

主な給水区域 
滝沢市内（一部地域を除く）、 

盛岡市内の一部 ６７．１４ｋ㎡ 

給水区域内人口 ５３，９６４人 

給水人口 ５１，４６９人 

普及率 ９５．４% 

給水戸数 ２０，８００戸 

計画一日最大給水量 １７，３５０ｍ3 

一日最大配水量 １６，５４１ｍ3 

一日平均配水量 １４，６３５ｍ3 

計画給水人口 ５０，８１１人 

 

 

（２）浄水施設概要 

 

施設名 所在地 主な水源 浄水処理方式 

滝沢浄水場 鵜飼鬼越 姥屋敷水源、金沢川 急速ろ過処理 

柳沢低区浄水場 大石渡 
柳沢水源、岩手山水源、 

諸葛川 
急速ろ過処理 

柳沢取水ポンプ場 大石渡 柳沢水源 塩素消毒のみ 

岩手山浄水場 上岩手山 岩手山水源 塩素消毒のみ 

姥屋敷配水池 鵜飼花平 姥屋敷水源 塩素消毒のみ 

小岩井浄水場 篠木苧桶沢 姥屋敷水源 塩素消毒のみ 

小岩井第２配水池 篠木苧桶沢 姥屋敷水源 塩素消毒のみ 

駒形配水池 黒沢 姥屋敷水源 塩素消毒のみ 

一本木浄水場 後 柳沢大湧口水源 塩素消毒のみ 
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３ 水道の原水及び水道水の状況 

 

浄水場では原水の水質状況に応じて、凝集沈殿、ろ過等適正な浄水処理を行っています。 

滝沢市の水道水は、これまでの検査結果をみると水質基準を十分に満たしていることから、安全

で良質な水といえます。 

 

（１）河川水 

金沢川、諸葛川の河川水は、流域に農地等があり、肥料などを原因とする硝酸態窒素、亜硝酸

態窒素、有機物（ＴＯＣ）が含まれます。また、地質由来のものとして鉄、マンガンが含まれま

す。これらの項目について、これまでの検査結果は基準値を大きく下回っています。 

金沢川上流には沼森溜池があり、ジェオスミン、２－メチルイソボルネオール等の異臭味の原

因となる藻類が発生する可能性がありますが、これまで検出されたことはありません。 

浄水過程においては、特に高濁度時に多量の浄水用薬品で処理した場合、アルミニウム系凝集

剤によるアルミニウム、消毒用塩素による消毒副生成物が検出されるおそれがあります。 

しかし、降雨等により高濁度なる恐れがある場合は、河川の取水を停止し、全量を地下水に切

り替える等の対策を行っており、これまでの検査結果は基準値を大きく下回っています。 

また、塩素消毒では不活化することができないクリプトスポリジウム等対策として、ろ過水濁

度を監視し安全を確認しています。 

 

（２）地下水 

姥屋敷水源、柳沢水源、岩手山水源は、すべて深井戸であるため、降雨等による地表の影響を

受けにくい清浄で安全な地下水です。 

姥屋敷水源ではヒ素、フッ素等の地質由来と思われる成分が含まれますが、これらについても

検査結果は基準値を大きく下回っています。 

柳沢大湧口水源は、湧水ですが水質がよいことから塩素消毒のみで供給されており、こちらに

ついても検査結果は基準値を大きく下回っています。 
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４ 水質監視体制 

 

当市では、みなさまに安全でおいしい水を送り届けるために、職員等による施設の巡回の強化、

警備会社への委託による２４時間警備体制を図るとともに、水源、取水口、浄水場及び蛇口で以下

のような監視を行っています。 

 

（１）水源、取水口 

河川水を取り入れる施設である取水口には、監視カメラ及び油膜検知装置を設置し、侵入者対

策、水道水に多大なる影響を与える油汚染の早期発見に努めています。 

水道水は水源の水質に左右されるため、水源の水についても定期的に水質基準項目等の水質検

査を行っています。 

 

（２）浄水場 

浄水場ではｐＨ、濁度、残留塩素の連続監視により、２４時間体制で適切な浄水処理が行われ

ているかを監視しています。 

また、原水の安全性を確認するため、魚類監視カメラ等により２４時間体制で監視しています。 

 

（３）蛇口 

給水区域全体をもれなく把握するよう採水地点を選定し、定期的な検査を行い安全でおいしい

水が供給されているかを確認しています。 

 

 

 

 

  

（諸葛川取水口）              （魚類監視カメラ） 
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５ 採水地点 

 

（１）浄水（蛇口） 

採水地点は、各配水系において１箇所以上確保できるように１３箇所選定します。 

また、水道法に基づき１日１回行う検査（毎日水質検査）は、各配水系に２箇所選定します（た

だし、姥屋敷配水池系のみ１箇所とします）。 

 

（２）ろ過水 

河川水を取水し、ろ過浄水処理をしている滝沢浄水場、柳沢低区浄水場から採水します。 

 

（３）原水（水源及び取水口） 

全ての原水を採水します。 
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【柳沢系・岩手山水源系】 

 

 

 

         （第 1、２水源） 

 

 

 

         （第 1～４水源） 

≪柳沢高区系≫ 

 

 

≪柳沢低区系≫ 

 

 

 

                  ≪小岩井系≫ 

【姥屋敷水源系】 

 

 

 

 

 

                  ≪姥屋敷系≫ 

 

 

 

                  ≪駒形系≫ 

 

 

 

≪滝沢系≫ 

 

 

 

 

       

  

採水地点と水の流れ 

柳沢取水 

ポンプ場 

柳沢 

浄水池 

柳沢高区 

配水池 

諸葛川 

取水口 

柳沢低区 

浄水場 

①野沢地内 

②巣子地内 

①外山地内 

②葉の木沢山地内 

小岩井 

浄水場 

小岩井 

第２配水池 

姥屋敷 

配水池 

駒形 

配水池 

滝沢 

浄水場 

姥屋敷 

接合井 

姥屋敷 

水源 

金沢川 

取水口 

沼森溜池 

①大釜大清水地内 

②大沢鶴子地内 

①鵜飼大緩地内 

①穴口地内 

②室小路地内 

滝沢 

接合井 

①鵜飼安達地内 

②鵜飼御庭田地内 

岩手山 

浄水場 

岩手山 

水源 
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【柳沢大湧口水源系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 採水地点 

 

 

 

 

※ 「給水区域図と採水地点」は別添 

 

柳沢大湧口 

水源 

一本木

浄水場 

①留が森地内 

原水 

(河川水) 

ろ過水 浄水 原水 

(地下水) 

②後地内 
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６ 水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）水質基準項目（浄水、表Ａ～Ｈ） 

水質基準項目（５1項目）に関しては、法令※1に基づき、これまでの各項目の検出状況、水

源の状況、浄水処理方法などを考慮して、配水系ごとに検査回数を設定しました※2。 

検査を省略することができる項目についても、定期的な水質の監視のため１年に１回以上検

査するなど、法令による検査回数よりも回数を増やして水質監視体制を強化しています。 

 

（２）毎日水質検査項目（浄水、表Ｂ～Ｈ） 

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）の検査を、各配水系で１日１回行います。 

 

なお、（１）、（２）の項目は、水道法により検査をすることが義務付けられています。 

 

（３）水質管理目標設定項目（浄水、表Ｉ） 

水源の状況、浄水処理方法などを考慮し、水道水がより安全で良質であることを確認するた

めの項目を設定しました。 

 

（４）ろ過水（表Ｊ） 

河川水を取水している滝沢浄水場、柳沢低区浄水場は、クリプトスポリジウム等対策として

高感度濁度計を用い、常時ろ過水濁度を監視しながら浄水処理をおこなっています。 

その工程を確認するために濁度を検査します。また、アルミニウム系凝集剤を使用している

ため、アルミニウムの残留成分を検査します。 

さらに、安全確認及び浄水工程の確認のため、放射性物質の測定を実施します。 

 

（５）原水（表Ｋ） 

河川水は、水質管理目標設定項目として設定されている農薬類の全ての項目（１２０項目）を

検査します。※3 

また、クリプトスポリジウム等対策指針に基づき、クリプトスポリジウムとジアルジアの検

査と、状況把握のために環境基準項目の検査をします。 

次に、全ての原水に対して、水質基準項目より№２１～３１（消毒副生成物）、４８（味）を

除く項目の検査と、クリプトスポリジウム等対策指針に基づく指標菌の検査をします。 

放射性物質についても、同様に測定します。 

 

※１ 水道法施行規則１５条第１項第１号～第３号 

※２ 水質検査計画（案）策定時においては、当年度の２月～３月の検査結果が反映されていない

ため、その結果によっては回数が変更になる場合があります。 

※３ 委託する水質検査機関の測定機器の状況により、一部検査できない項目が出る場合がありま

す。 
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① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ②

1  一般細菌 100個/mL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
2  大腸菌 不検出 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
3  カドミウム及びその化合物 0.003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4  水銀及びその化合物 0.0005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5  セレン及びその化合物 0.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6  鉛及びその化合物 0.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7  ヒ素及びその化合物 0.01 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 24
8  六価クロム化合物 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 亜硝酸態窒素 0.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10  シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 27
12  フッ素及びその化合物 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13  ホウ素及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14  四塩化炭素 0.002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15  1,4-ジオキサン 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロエ
チレン

0.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

17  ジクロロメタン 0.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18  テトラクロロエチレン 0.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19  トリクロロエチレン 0.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20  ベンゼン 0.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21  塩素酸 0.6 4 1 12 12 12 12 12 4 1 4 1 12 87
22  クロロ酢酸 0.02 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
23  クロロホルム 0.06 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
24  ジクロロ酢酸 0.03 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
25  ジブロモクロロメタン 0.1 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
26  臭素酸 0.01 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
27  総トリハロメタン 0.1 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
28  トリクロロ酢酸 0.03 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
29  ブロモジクロロメタン 0.03 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
30  ブロモホルム 0.09 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
31  ホルムアルデヒド 0.08 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 33
32  亜鉛及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
33  アルミニウム及びその化合物 0.2 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 56
34  鉄及びその化合物 0.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
35  銅及びその化合物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36  ナトリウム及びその化合物 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
37  マンガン及びその化合物 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
38  塩化物イオン 200 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
39  ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞ ﾈｼｳﾑ等(硬度) 300 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 21
40  蒸発残留物 500 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 39
41  陰イオン界面活性剤 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42  ジェオスミン 0.00001 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
43  2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
44  非イオン界面活性剤 0.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
45  フェノール類 0.005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
46  有機物(ＴＯＣ) 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
47  ｐＨ値 5.8～8.6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
48  味 異常でないこと 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
49  臭気 異常でないこと 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
50  色度 5度 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156
51  濁度 2度 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156

（表 A ）　平成３０年度 水質検査頻度　水質基準項目【浄水】

小岩井 駒形
計番号 項    目

基準値
（mg/L以下）

姥屋敷
滝沢 柳沢低区 柳沢高区 一本木
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（表 B ） 過去３年間
滝沢 項　　目 基 準 値 最大値 強化項目

（mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ） ① ②

基 1 一般細菌 100個/mL 0個/mL １回／月 12 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 0.003 1回／３月 4 1

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 4 1

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.33 1回／３月 4 4

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 <0.08 1回／３年 1 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレ
ン及びトランス-1，2-ジ
クロロエチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 <0.06 1回／３月 4 1

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 4 1

基 23 クロロホルム 0.06 0.002 1回／３月 4 1

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4 1

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 1回／３月 4 1

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 4 1

基 27 総トリハロメタン 0.1 0.004 1回／３月 4 1

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 0.002 1回／３月 4 1

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 0.002 1回／３月 4 1

基 30 ブロモホルム 0.09 <0.001 1回／３月 4 1

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 4 1

基 32 亜鉛及びその化合物 1 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 <0.02 1回／３年 12 12 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 <0.01 1回／３年 1 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 6.2 1回／３年 1 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 7.48 １回／月 12 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 47 1回／年 1 1

基 40 蒸発残留物 500 125 1回／３月 4 4

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 9 9

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 9 9

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.7 １回／月 12 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.2mg/L １回／日 365 365

番号 （回/年）
地点別検査回数検出状況によ

る法令検査頻
度
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（表 C ） 過去３年間
柳沢 項　　目 基 準 値 最大値 強化項目
低区 （mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ） ① ②

基 1 一般細菌 100個/mL 0個/mL １回／月 12 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 0.001 1回／３年 1 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 1 4

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1.26 1回／３月 4 4

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 <0.08 1回／３年 1 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロ
エチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 0.14 1回／３月 12 12 ○

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 1 4

基 23 クロロホルム 0.06 0.002 1回／３月 1 4

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 1 4

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 1回／３月 1 4

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 1 4

基 27 総トリハロメタン 0.1 0.003 1回／３月 1 4

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 1 4

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 <0.001 1回／３月 1 4

基 30 ブロモホルム 0.09 0.001 1回／３月 1 4

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 1 4

基 32 亜鉛及びその化合物 1 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 0.03 1回／年 12 12 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 <0.01 1回／３年 1 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 6 1回／３年 1 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 5.41 １回／月 12 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 62 1回／３月 4 4

基 40 蒸発残留物 500 136 1回／３月 4 4

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.5 １回／月 12 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.2mg/L １回／日 365 365

番号 （回/年）
地点別検査回数検出状況によ

る法令検査頻
度
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（表 D ） 過去３年間
柳沢 項　　目 基 準 値 最大値 強化項目
高区 （mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ） ① ②

基 1 一般細菌 100個/mL 1個/mL １回／月 12 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 1 4

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1.28 1回／年 1 4 ○

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 <0.08 1回／３年 1 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロ
エチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 0.14 1回／３月 12 12 ○

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 1 4

基 23 クロロホルム 0.06 0.002 1回／３月 1 4

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 1 4

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 1回／３月 1 4

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 1 4

基 27 総トリハロメタン 0.1 0.002 1回／３月 1 4

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 1 4

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 <0.001 1回／３月 1 4

基 30 ブロモホルム 0.09 <0.001 1回／３月 1 4

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 1 4

基 32 亜鉛及びその化合物 1 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 0.02 1回／３年 1 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 6.2 1回／３年 1 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 4.57 １回／月 12 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 69 1回／３月 1 4

基 40 蒸発残留物 500 132 1回／３月 1 4

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.4 １回／月 12 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.2mg/L １回／日 365 365

検出状況によ
る法令検査頻

度
番号 （回/年）

地点別検査回数
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（表 E ） 過去３年間 地点別検査回数

姥屋敷 項　　目 基 準 値 最大値 （回/年） 強化項目
（mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ）

基 1 一般細菌 100個/mL 1個/mL １回／月 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 0.004 1回／３月 4

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 4

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.15 1回／３年 1 ○

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 0.08 1回／３年 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロ
エチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 0.21 1回／３月 12 ○

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 4

基 23 クロロホルム 0.06 <0.001 1回／３月 4

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 1回／３月 4

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 4

基 27 総トリハロメタン 0.1 <0.001 1回／３月 4

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 <0.001 1回／３月 4

基 30 ブロモホルム 0.09 <0.001 1回／３月 4

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 4

基 32 亜鉛及びその化合物 1 0.007 1回／３年 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 <0.02 1回／３年 1 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 <0.01 1回／３年 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 6.3 1回／３年 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 7 １回／月 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 48 1回／年 1

基 40 蒸発残留物 500 127 1回／３月 4

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.7 １回／月 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.2mg/L １回／日 365

番号
検出状況によ
る法令検査頻

度
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（表 F ） 過去３年間
小岩井 項　　目 基 準 値 最大値 強化項目

（mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ） ① ②

基 1 一般細菌 100個/mL 2個/mL １回／月 12 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 0.004 1回／３月 4 1

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 4 1

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.15 1回／３年 1 1 ○

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 0.08 1回／３年 1 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロ
エチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 <0.06 1回／３月 4 1

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 4 1

基 23 クロロホルム 0.06 <0.001 1回／３月 4 1

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4 1

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 1回／３月 4 1

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 4 1

基 27 総トリハロメタン 0.1 <0.001 1回／３月 4 1

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4 1

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 <0.001 1回／３月 4 1

基 30 ブロモホルム 0.09 <0.001 1回／３月 4 1

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 4 1

基 32 亜鉛及びその化合物 1 0.006 1回／３年 1 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 <0.01 1回／３年 1 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 6.4 1回／３年 1 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 6.90 １回／月 12 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 48 1回／年 1 1

基 40 蒸発残留物 500 123 1回／３月 4 1

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.7 １回／月 12 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.2mg/L １回／日 365 365

検出状況によ
る法令検査頻

度
番号 （回/年）

地点別検査回数
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（表 G ） 過去３年間
駒形 項　　目 基 準 値 最大値 強化項目

（mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ） ① ②

基 1 一般細菌 100個/mL 1個/mL １回／月 12 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 0.004 1回／３月 4 1

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 4 1

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.15 1回／３年 1 1 ○

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 0.08 1回／３年 1 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロ
エチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 <0.06 1回／３月 4 1

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 4 1

基 23 クロロホルム 0.06 <0.001 1回／３月 4 1

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4 1

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001 1回／３月 4 1

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 4 1

基 27 総トリハロメタン 0.1 <0.001 1回／３月 4 1

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4 1

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 <0.001 1回／３月 4 1

基 30 ブロモホルム 0.09 <0.001 1回／３月 4 1

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 4 1

基 32 亜鉛及びその化合物 1 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 <0.01 1回／３年 1 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 6.2 1回／３年 1 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 6.90 １回／月 12 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 48 1回／年 1 1

基 40 蒸発残留物 500 125 1回／３月 4 1

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1 1

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.7 １回／月 12 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.2mg/L １回／日 365 365

番号 （回/年）
地点別検査回数検出状況によ

る法令検査頻
度
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（表 H ） 過去３年間
一本木 項　　目 基 準 値 最大値 強化項目

（mg/Ｌ以下） （mg/Ｌ） ① ②

基 1 一般細菌 100個/mL 1個/mL １回／月 12 12

基 2 大腸菌 不検出 不検出 １回／月 12 12

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 <0.0003 1回／３年 1 ○

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 <0.00005 1回／３年 1 ○

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 6 鉛及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 ○

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 <0.004 1回／３年 1 ○

基 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 <0.001 1回／３月 4

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.44 1回／３年 1 ○

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 <0.08 1回／３年 1 ○

基 13 ホウ素及びその化合物 1 <0.1 1回／３年 1 ○

基 14 四塩化炭素 0.002 <0.0002 1回／３年 1 ○

基 15 1,4-ジオキサン 0.05 <0.005 1回／３年 1 ○

基 16
ｼｽ1,2-ジクロロエチレン及
びトランス-1，2-ジクロロ
エチレン

0.04 <0.004 1回／３年 1 ○

基 17 ジクロロメタン 0.02 <0.002 1回／３年 1 ○

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 19 トリクロロエチレン 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 20 ベンゼン 0.01 <0.001 1回／３年 1 ○

基 21 塩素酸 0.6 <0.06 1回／３月 12 ○

基 22 クロロ酢酸 0.02 <0.002 1回／３月 4

基 23 クロロホルム 0.06 <0.001 1回／３月 4

基 24 ジクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4

基 25 ジブロモクロロメタン 0.1 <0.001 1回／３月 4

基 26 臭素酸 0.01 <0.001 1回／３月 4

基 27 総トリハロメタン 0.1 <0.001 1回／３月 4

基 28 トリクロロ酢酸 0.03 <0.002 1回／３月 4

基 29 ブロモジクロロメタン 0.03 <0.001 1回／３月 4

基 30 ブロモホルム 0.09 <0.001 1回／３月 4

基 31 ホルムアルデヒド 0.08 <0.008 1回／３月 4

基 32 亜鉛及びその化合物 1 0.014 1回／３年 1 ○

基 33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 <0.02 1回／３年 1 ○

基 34 鉄及びその化合物 0.3 <0.03 1回／３年 1 ○

基 35 銅及びその化合物 1 <0.01 1回／３年 1 ○

基 36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 4.2 1回／３年 1 ○

基 37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 <0.005 1回／３年 1 ○

基 38 塩化物イオン 200 2.22 １回／月 12 12

基 39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 44 1回／年 1

基 40 蒸発残留物 500 102 1回／３月 4

基 41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 <0.02 1回／３年 1 ○

基 42 ジェオスミン 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1

基 43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 <0.000001
原因藻類発生時
期に月に１回以上 1

基 44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 <0.004 1回／年 1

基 45 フェノール類 0.005 <0.0005 1回／３年 1 ○

基 46 有機物（TOC) 3 <0.2 １回／月 12 12

基 47 pH値 5.8～8.6 7.4 １回／月 12 12

基 48 味 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 49 臭気 異常でないこと 異常なし １回／月 12 12

基 50 色度 5度 <0.5 １回／月 12 12

基 51 濁度 2度 <0.1 １回／月 12 12

毎 1 色 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 2 濁り 異常でないこと 異常なし １回／日 365 365

毎 3 消毒の残留効果 0.1mg/L以上 最低値0.1mg/L １回／日 365 365

検出状況によ
る法令検査頻

度

地点別検査回数
番号 （回/年）
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① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ②

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.015mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下

3 ニッケル及びその化合物 0.01mg/L以下

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 28

8 トルエン 0.4mg/L以下

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.1mg/L以下

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 28

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 28

15 農薬類 1以下

16 残留塩素 1以下

17
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
(硬度)

10～100mg/L

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下

19 遊離炭酸 20mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 28

20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg/L以下

21 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02mg/L以下

22
有機物質等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸
ｶﾘｳﾑ消費量)

3mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 28

23 臭気強度(TON) 3以下 4 4 4 4 4 4 4 28

24 蒸発残留物 30～200mg/L

25 濁度 1度以下

26 pH値 7.5程度

27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1程度以上 4 4 4 4 4 4 4 28

28 従属栄養細菌 2,000個/mL以下 4 4 4 4 4 4 4 28

29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下

30
アルミニウム及びその
化合物(※)

0.1mg/L以下 12 12 12 12 1 1 1 1 1 53

注　項目番号4，6，7，11番欠番

※　アルミニウム及びその化合物の検査回数は、基準項目に含む

番号 項    目 基準値等

濁度（ｸﾘﾌﾟﾄ対策） 0.1mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下

放射性物質 10Bq/kg以下 4 4 8

2412

24

計

小岩井

12

12

滝沢 柳沢低区

12

（表 J ）　平成３０年度 水質検査頻度　浄水工程を確認するための検査【ろ過水】

一本木

（表 I ）　平成３０年度 水質検査頻度　水質管理目標設定項目【浄水】

番号 項    目 目標値
滝沢 柳沢低区 駒形

計
柳沢高区

姥屋敷
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低区 一本木

金沢川 沼森溜池 諸葛川 第1 第2 第3 第4 第1-1 第1-2 第2-1 第2-2 第3 第1 第2 大湧口

水道水質基準全項目
（消毒副生成物、味を
除く）

水道水質基準項目 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

農薬類（120項目）
水道水質管理目
標設定項目

1以下 1 1 2

クリプトスポリジウム
クリプトスポリジ
ウム等対策指針

4 4 8

ジアルジア
クリプトスポリジ
ウム等対策指針

4 4 8

大腸菌（指標菌）
クリプトスポリジ
ウム等対策指針

検出されな
いこと

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43

嫌気性芽胞菌（指標
菌）

クリプトスポリジ
ウム等対策指針

検出されな
いこと

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58

生物化学的酸素要求
量（ＢＯＤ）

生活環境の保全
に関する環境基
準

1mg/L以下
(AA)

1 1 2

化学的酸素要求量
（ＣＯＤ）

生活環境の保全
に関する環境基
準

1mg/L以下
(AA)

1 1

浮遊物質量（ＳＳ）
生活環境の保全
に関する環境基
準

25mg/L以
下(AA,河
川)

1 1 1 3

溶存酸素量（ＤＯ）
生活環境の保全
に関する環境基
準

7.5mg/L以
上(AA)

1 1 1 3

大腸菌群数
生活環境の保全
に関する環境基
準

50MPN/10
0mL以下
（AA)

1 1 1 3

総アルカリ度 浄水工程関係 - 1 1 1 3

放射性物質 浄水工程関係 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

（表 K ）　平成３０年度 水質検査頻度　【原水】

計
姥屋敷

項    目 基準値等
滝沢 柳沢取水ポンプ場 岩手山
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 給水区域図と採水地点 

採 水 地 点 
 
   原水(河川水)   原水(地下水) 
 
   ろ過水       浄水 
 

柳沢取水ポンプ場 柳沢第1～4水源 

岩手山第2水源 

岩手山第1水源 

 

  

 

岩手山浄水場 

姥屋敷第3水源(湧水) 

滝沢市上水道 

柳沢大湧口水

    滝沢市上水道 
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７ 水質検査の方法 

 

水質基準項目、水質管理目標設定項目、独自に検査する項目に関して、厚生労働省に登録されて

いる民間の水質検査機関に、採水から検査まで一貫して委託し、水道法で定められた方法で行いま

す。 

委託する理由は以下のとおりです。 

・検査をするための施設や機器を必要とせず、設備費や人件費を抑制できる 

・第三者機関による検査のため、結果に対する客観的な信頼性が確保される 

なお、毎日検査項目に関しては、検査方法が簡易であることから給水区域内の需要者の方に依頼

し、各家庭の蛇口で行っています。 

 

 

８ 臨時の水質検査 

 

臨時の水質検査は次のような場合に行います。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき 

（２）水源に異常があったとき 

（３）水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき 

（４）浄水過程に異常があったとき 

（５）水道施設の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

（６）その他必要があると認められるとき 

 

 

９ 水質検査結果の公表 

 

公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果はホームページ等で公表します。 

また、水質検査計画は、過去の検査結果に基づき毎年作成し公表します。 

        

  

水質検査計画の流れ

滝 沢 市 上 水 道

水質検査計画(案)の策定

意見の集約

水質検査計画の策定

検査の実施・検査結果

評価

見
直
し

需

要

者

の

み

な

さ

ま

公表

公表

公表

ご意見

ご意見
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10 関係者との連携 

 

水質汚染事故や、水道水が原因で水質事故が発生した場合には、県環境生活部県民くらしの安全

課や県央保健所、近隣市町村などの関係機関と情報交換するとともに、連携して迅速に対策を講じ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市の水質検査計画について、みなさまのご意見をお寄せ下さい。 

みなさまのご意見は、今後の水質検査計画策定にあたり参考とさせて頂きます。 

 

 

 

お問い合わせ 

滝沢市 上下水道部 水道整備課（浄水担当） 

住 所  〒０２０－０６８６ 岩手県滝沢市鵜飼鬼越１１（滝沢浄水場） 

電 話  ０１９－６８７－３１３２（滝沢浄水場） 

ＦＡＸ  ０１９－６８７－３１７９（滝沢浄水場） 
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